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ESQUEMA HORIZONTAL - HIDRANTES
DETALHE - SEM ESCALA

+ + + +

+
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1,8
0x

2,1
0

1,8
0x

2,1
0

Distância do Ponto H ao Hidrante H3 = 21,50m

Distância do Ponto M ao Hidrante H16 = 28,34m

Distância do Ponto N ao Hidrante H14 = 29,64m

Distância do Ponto O ao Hidrante H4 = 29,82m Distância do Ponto P ao Hidrante H6 = 25,55m

SAÍDA

y

Distância do Ponto I ao Extintor n° 11 = 15,61m

Distância do Ponto Y ao Extintor n° 43 = 14,88m

1,80x2,10

1,90x2,10

1,90x2,10

1,9
0x

2,1
0

Distância do Ponto Z ao Extintor de n° 46 = 16,97m

82

83

VERGALHÃO Ø 3/8"

TUBO > Ø2.1/2"mm

ABRAÇADEIRA TIPO

UNIÃO HORIZONTAL

CHUMBADOR "UR"

PISO

1,
60

m

PISO

1,
60

m

COR VERMELHA

0,
50

m

EXTINTOR
SINALIZAÇÃO

0,
50

m

193
AMARELO PARA EXTINTOR DE CO2

0,20m

0,30m

7 5

1

5
1,5 2 1 2

30 5

VERMELHO

15

VERMELHO

15

AMARELO

1,
60

15

100
70

70

100

CONFORMIDADE DA ABNT.
SELO  DE  MARCA  DE

ETIQUETA DE CARGA/RECARGA

AMARELO

EXTINTOR

15

LETRAS E CONTORNO EM VERDE FOSFORESCENTE FUNDO
EM BRANCO FOSFORESCENTE

DIMENSÕES EM CENTÍMETRO

SEM ESCALA25
DETALHE
EXTINTOR FIXADO NA ALVENARIA

SEM ESCALA23
DETALHE
SETA INDICATIVA DE SAÍDA

SEM ESCALA26
DETALHE
SINALIZAÇÃO DE PISO

PISO ACABADO

TOMADA

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

AL
TU

R
A 

M
IN

IM
A 

= 
2.

20
 m

et
ro

s

AL
TU

R
A 

M
AX

IM
A 

= 
2.

50
 m

et
ro

s

AUTOMÁTICA NA FONTE DE ENERGIA
2- AUTONÔMIA 2:00 hs
3- LOCALIZAÇÃO: NAS ROTAS DE FUGA
4- AS LUMINÁRIAS DEVEM SER CONSTITUÍDAS DE
MATERIAIS QUE RESISTEM A 70° C POR PELO
MENOS 1:00 h SEGUIDA
5- NÃO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS
CONDUTORES DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
PARA OUTROS FINS.

SEM ESCALA22
DETALHE
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SAÍDA SAÍDASAÍDA

180mm

12
0m

m

40
m

m

180mm

12
0m

m

40
m

m

180mm

12
0m

m
40

m
m

SEM ESCALA24
DETALHE
PLACA INDICATIVA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - S6

A

7
8

4
5
6

3
2
1

NIPLE F.G. 2.1/2"

JOELHO 2.1/2" 90o> F.G.
COLUNA DE AGUA P/ INCENDIO DE 2.1/2" EM F.G.

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45o. EM BRONZE

CONEXAO STORZ(UNIAO DE ENGATE RAPIDO)
ESGUINCHO DE 1.1/2" C/ REQUINTE DE 1/2"

SUPORTE P/ MANGUEIRA
MANGUEIRA EM NYLON DE 1.1/2"

A

0,17

PISO PRONTO PISO PRONTO PISO PRONTO

SEM ESCALA20
DETALHE
CAIXA DO HIDRANTE COM 2 MANGUEIRAS

SEM ESCALA21
DETALHE
SUPORTE PARA LAJES

2cx 2x1,5mm2
4x2,5mm2

ELETRODUTO Ø3/4"

2cx 2x1,5mm2

ELETRODUTO Ø3/4"

PISO ACABADO

2.
20

1.
20

 a
 1

.6
0

AVISADOR ÁUDIO
VISUAL DE ALARME

ACIONADOR MANUAL DE ALARME

SEM ESCALA27

DETALHE
INSTALAÇÃO DO AVISADOR ÁUDIO
VISUAL E ACIONADOR MANUAL

A

F.G. 2.1/2"

0.100.40

PROJ. DA TAMPA

NIPLE

ANGULAR 45º

0.
10

0.10

A

0.
30

2.½" CIWAL

REGISTRO GLOBO

CORRENTE
TAMPÃO C/

0.
10

Nº3

NIPLE

CORRENTE
TAMPÃO C/

JOELHO 90º
2.½" TUPY

2.½" 

REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45º

TAMPA METÁLICA

ALVENARIA

F.G. 2.1/2"

BRITA

INCÊNDIO (P/ REDE DE HIDRANTE)

REF.: 2.904.505 (YANES ou SIMILAR)

TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORÇADA

0,43

0,
27

0,
33

SEM ESCALA19
DETALHE
HIDRANTE DE PASSEIO

1-POTÊNCIA MÍNIMA DE 12 w COM RECARGA

AZUL PARA EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO

1,
10

TUBULAÇÃO DE
INCÊNDIO QUE PASSA

TUBULAÇÃO DE
INCÊNDIO QUE DESCE

TUBULAÇÃO DE
INCÊNDIO QUE SOBE

LEGENDA DETALHADA

HIDRANTE - MANGUEIRA 1.1/2" - 30M

Incêndio

EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO ABC

Incêndio

Extintor de pó ABC 6kg
Kit com elementos de fixação
Placa indicativa

EXTINTOR DE INCÊNDIO DE GÁS CARBÔNICO 6KG

Incêndio

Extintor de gás carbônico 6Kg
Kit com elementos de fixação
Placa indicativa

EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO SECO 6KG

Incêndio

Kit com elementos de fixação
Placa indicativa

Painel de comando das bombas (acionamento automático)

BOTOEIRA MANUAL

Incêndio

Incêndio
Tubulação de incêndio aparente em F° G° com diâmetros indicados.
Tubulação de incêndio embutida no piso em F° G° com diâmetros indicados.

HIDRANTE SIMPLES

Incêndio
Hidrante simples dentro de abrigo

VÁLVULA DE RETENÇÃO

Incêndio
Localizada na canalização de saída da bomba (recalque)

REGISTRO DE PASSEIO (HIDRANTE DE RECALQUE)

Incêndio
Hidrante de recalque de passeio

CHAVE DE FLUXO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

Incêndio
Bloco autônomo de iluminação de emergência, composto por duas lâmpadas
fluorescentes de 12w, bateria de 6v, 4Ah, com autonomia mínima de 2 horas,
recarregáveis em rede 110/220v, para aclaramento.

COLUNA DE INCÊNDIO: HIDRANTES2.1/2"

MANÔMETRO DE PRESSÃO

SETAS INDICATIVAS

Extintor de PQS 6Kg

Acionador manual da bomba de incêndio (ponto alternativo)

Caixa de incêndio metálica de 90x60x17 cm para abrigar duas mangueira de
15m de 1.12" com tampa metálica com a palavra "incêndio" em vermelho
embutida na alvenaria.

NÚMERO DE PAVIMENTOS

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA CONSTRUÍDA (ESCOLA+GUARITA)

ÁREA CONSTRUÍDA (QUADRA POLIESPORTIVA)

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL

ÁREA COBERTA (ESCOLA)

GABARITO DE ALTURA

ÁREA COBERTA (GUARITA)

ÁREA COBERTA (QUADRA POLIESPORTIVA)

70,41 m²

7.971,15 m²

980,40 m²

1

787,85 m²

7.361,75 m²

8.149,60 m²

6,55 m

0,
70

0,
22

0,
92

0,
70

0,30

0,
16

0,
15

0,
15

1,
10

0,
92

0,
70

0,30

0,30

0,
12

0,
15

0,
15

0,
15

0,
05

0,
18

0,
70

0,
92

1,
10

SEM ESCALA5
CORTE - DETALHE
CORRIMÃO DUPLO NA PAREDE

SEM ESCALA6

CORTE - DETALHE
GUARDA-CORPO
COM CORRIMÃO DUPLO

SEM ESCALA7
VISTA - DETALHE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO DUPLO

SEM ESCALA8
VISTA - DETALHE
CORRIMÃO DUPLO FIXADO NA PAREDE

0,
07 0,

070,
07 0,

070,
07 0,

07
0,

08

0,
08

0,
18

0,
70

0,
10

0,
51

0,
18

0,
22

0,
92 1,

10

FIXAÇÃO NA LAJE COM DOIS
PARAFUSOS PARABOLT METÁLICO

DE ALTA PRESSÃO

18
VISTA LATERAL
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO DUPLO
ESC.: 1/25

GUARDA CORPO EM
TUBO AÇO DIAM=3"

BARRA PERFIL CIRCULAR DE AÇO
              SOLDADA - SEÇÃO=10mm

APOIO EM CHAPA SOLDADA
DE AÇO ESP=5mm

BARRA PERFIL CIRCULAR DE AÇO
SEÇÃO=10mm

BARRA PERFIL CIRCULAR DE AÇO
SEÇÃO=25mm

0,
70

0,
92 1,

10
GUARDA CORPO EM
TUBO AÇO DIAM=3"

BARRA PERFIL CIRCULAR DE AÇO
              SOLDADA - SEÇÃO=10mm

APOIO EM CHAPA SOLDADA
DE AÇO ESP=5mm

BARRA PERFIL CIRCULAR DE AÇO
SEÇÃO=10mm

BARRA PERFIL CIRCULAR DE AÇO
SEÇÃO=25mm 0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,30

19
VISTA LATERAL
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO DUPLO
ESC.: 1/25

M

DISJUNTOR
GERAL

A
INCÊNDIO

ADISJUNTOR

A bomba será acionada automaticamente  
pela chave de fluxo e manualmente por
botoeira, com a inversão do interruptor.

OBS.:

Comando da Bomba

DESLIGA

LIGA

MANUAL

AUTOMÁTICO

VEM DA CELPE

CHAVE MAGNÉTICA

DETALHE
DIAGRAMA UNIFILAR
LIGAÇÃO PARA BOMBAS DE INCÊNDIO

5 SEM ESCALA

PONTO PARA TESTE

X'

Rodovia BR 232, Km 808
Salgueiro/PE | CEP: 56000-000

GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO DUPLO

PISO PRONTO

1,
10

Manômetro

SEM ESCALA

DETALHE
PONTO DE TESTE

CNPJ: 10.830.301/0005 20 04

RENTE AO NÍVEL DA R.T.I.

DETALHE DA BOMBA DE INCÊNDIO

LÂMINA DE CONSUMO
5cm ACIMA DA 

RTI

RESERVATÓRIO SUPERIOR

TOMADA PARA ABASTECIMENTO GERAL

ENTRADA DE ÁGUA

CONSUMO PREDIAL

RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO - RTI
RTI = 7.200 LITROS

TOMADA PARA ABASTECIMENTO GERAL

TOMADA PARA REDE DE HIDRANTES LOCALIZADA A 5cm ACIMA DA FACE
INTERNA DA LAJE DO RESERVATÓRIO E DOTADA DE DISPOSITIVO
ANTI-VÓRTICE DE 2.12".

13
,5

3,
30

0,
05

9,
90

1,
0

0,
30

VOLUME TOTAL = 90.000 LITROS

MOTOR BOMBA
VAZÃO=15m³/h
Hman=35,00mca
POTÊNCIA=5CV
SUCÇÃO=2.12"
RECALQUE=2.12"

VÁLVULA DE SEGURANÇA
DIÂMETRO 2" REGULADA EM 22mca

DETALHE
BOMBA DE INCÊNDIO
SEM ESCALA

MAIO/2022

SISTEMA DE ALARME
ESQUEMÁTICO

ACIONADO PELOS HIDRANTES
ENDEREÇO DE ORIGEM DO ALARME

ACIONADO PELA BOMBA DE INCÊNDIO
ENDEREÇO DE ORIGEM DO ALARME

H

H

H

cobogós

BAIA DE MATERIAIS

PAREDE A SER DEMOLIDA

BLOCO DE ENGENHARIA CIVIL

- 1,35m

413,00m

2.301.40

J - 2,00x1,40

TUBULAÇÃO EM FG - Ø 2 1/2" SOB O PISO 

RA
M

PA

U'85 87

88

HIDRANTE-16 HIDRANTE- 17

H 17

H18

MOTOR BOMBA
VAZÃO=15m³/h
Hman=35,00mca
POTÊNCIA=5CV
SUCÇÃO=2.12"
RECALQUE=2.12"

cobogóscobogós cobogóscobogóscobogós

E'Distância do Acionador Manual n° 8 ao Ponto E' = 29,85m

LABORATÓRIO INTEGRADO
LAYOUT 04

SALA DE AULA
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LABORATÓRIO INTEGRADO
LAYOUT 04

54.30

SALA DE AULA SALA DE AULA
COORDENAÇÃO

LABORATÓRIO STARTUPS

SALA DE PESQUISA
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Distância do Acionador Manual n° 29 ao Ponto K" = 17,89mK"

PÁTIO DE MOLDAGEM

BAIA DE MATERIAIS
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